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nstwowej Inspekeji
Sanitarnej (D2\U. z 2017 r. poz. 1261 z pozn. zm.), art. 1041 108 §1 Kodeksu postepowania
administracyjnegoz/ U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan wody nr 1013.1/W/N/OL/18 pobranej probki
wody do badann w ramach monitoringu jakosci wody w dniu 17.09.2018 r. z wodociggu
publicznego Kartowice zarzadzanym przez Spotdzielni¢ Zorza, ul. Polna 15, 46-037
Karlowice

stwierdza
brak przydatnosci do spozycia przez ludzi wody pochodzacej z wodociagu publicznego
Karfowice ze wzgledu na przekroczenie parametrow mikrobiologicznych (bakterie grupy
coli)

nakazuje:

1. doprowadzi¢ jako$é wody dostarczanej z wodociagu publicznego Karlowice w
zakresie bakterii grupy coli do wymagan okreslonych w zatgczniku 1C do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2. prowadzi¢ dezynfekcje wody

poinformowa¢ w skuteczny sposéb mieszkancow o przekroczeniu parametréw
mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) poprzez umieszczenie komunikatéw o
jakosci wody

4. potwierdzi¢ wykonanie dziatan naprawczych pozytywnymi wynikami badan wody
wykonanymi przez akredytowane laboratorium w tym zakresie

Decyzja w pkt. 1,2,3 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalnodci ze wzgledu na
ochrong zdrowia ludzkiego.
Termin wykonania pkt 4 ustala si¢ na dzien 1 pazdziernika 2018 r.

w



Uzasadnienie:

W dniu 17.09.2018 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody do spozycia
przez ludzi pobrano prébki wody podawanej do sieci z wodociggu publicznego Karlowice,
zarzgdzanego przez Spéldzielnie Mieszkaniows ,,Zorza”, ul. Polna 15, 46-037 Kartowice.

W prébkach pobranych w dniu 17.09.2018 r. stwierdzono bakterie grupy coli w
przedszkolu w Karlowicach — 12 jtk  (sprawozdanie z dnia 19.09.2018 r. nr
1013.1/W/N/OL/18). Obecnosé bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia
stanowi naruszenie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294)

Bakterie grupy coli sa uznawane za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakosci
wody do spozycia. Bakterie grupy coli nie powinny wystepowaé w dostarczanej uzdatnionej
wodzie, a stwierdzenie ich obecnosci moze sugerowa¢ nieodpowiednie jej uzdatnianie,
wtorne zanieczyszczenia lub nadmierng zawarto$é substancji odzywczych w uzdatnione;j
wodzie. Test na organizmy grupy coli moze by¢  wykorzystywany jako wskaznik
efektywnosei systemu rozprowadzajacego wode czysta. Obecnosé bakterii grupy coli w
wodzie przeznaczonej do spozycia moze stanowié ryzyko zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W zwigzku z w/w faktami stwierdzono, ze woda w wodociagu Kartowice nie nadaje
si¢ bezposrednio do spozycia. Zarzadzajacy wodociagiem musi podjaé zdecydowane i
natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia jakogci wody do spozycia
pochodzacej z wodociagu publicznego Karlowice pod katem bakteriologicznym do przepisow
okreslonych w zatgczniku nr 1C do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294)

Réwnoczesnie nalezy przekazaé mieszkahicom informacje o jakosci wody, ktora
oprocz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow mikrobiologicznych
oraz zwigzanych z nimi zagrozeniami powinna zawieraé zalecenia majace na celu
minimalizacj¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi. Nalezy poinformowaé ludzi o koniecznosci
przegotowania wody z kranu przed spozyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o
uzywaniu do mycia naczyn kuchennych, warzyw i owocéw wylgcznie wody przegotowanej
oraz o mozliwosci uzywania wody z wodociggu wytgcznie do celow sanitarnych tj. mycia
podiég, sptukiwania toalet. Przywotane powyzej postepowanie - dezynfekcja termiczna wody
ma stuzyé w tym przypadku ochronie zdrowia ludnosci ze szczegélnym uwzglednieniem
dzieci i niemowlat.

O wykonaniu dziatan naprawczych nalezy zawiadomié Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, przedstawiajac wyniki badan laboratoryjnych

wody przeprowadzonych przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratorium o udokumentowanym  systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
Uz2018r. poz. 1152)

Majgc powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajge interes strony, rozstrzygnigto jak
W sentencji.



Od niniejszej decyzji przyshiguje stronie odwotanie do Opolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art. 127 §1 i 2, art.
129 §1i2 Kpa). :

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Z
dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

Otrzymuje:
1. Spétdzielnia Zorza

ul. Polna 15, 46-037 Kartowice
NIP: 747 10 04 596
Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Popielow
ul. Opolska 13
46-090 Popielow
2. OPWIS, ul. Mickiewicza 1, Opole
3.ala



